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BETREFT aanleg bos/groenstrook Zandberg 21 Maasbree 

Geachte heer van Lier, 

Met referte aan uw mailbericht, inzake de aanleg bos/groenstrook op het perceel Zandberg 21 te Maasbree, 
deelt TenneT TSO BV u het volgende mede. 

Aan de hand van de ontvangen plantekening blijkt dat vrijwel het gehele plangebied buiten de strook grond 
is gelegen die ten behoeve van de 150 kV- hoogspanningsverbinding Helden - Boekend is belemmerd met 
een zakelijk recht. Deze "belemmerde strook" wordt begrensd door zijden op 24.00 meter ter weerszijden 
van de hartlijn van de hoogspanningsverbinding (totale breedte 48.00 meter) 

Voor de bos/groenstrook gelegen in de belemmerde strook tussen mastnummers 56 en 57 gelden de 
volgende voorwaarden 

• De afstand van de bos/groenstrook tot het hart van de hoogspanningslijn dient minimaal 22,00 
meter te bedragen 

• De maximale toegestane hoogte van de bos/groenstrook op 22,00 meter afstand uit het hart van de 
hoogspanningslijn bedraagt 10.00 meter Zie verder ook artikel 5 2 van bijgaand boekje 
"Veiligheidsvoorschriften') 

Onder en in de onmiddellijke nabijheid van de 150 kV geleiders (spanningsvoerende draden) 
bedraagt, ter hoogte van de Zandberg, de maximale vrije werkhoogte 6,00 meter gemeten boven 
hel huidige bestaande maaiveld. 

Panmngen, 

Behoort bij Besluit van d.d. 

2 6 FEB 2013 

Gemeente Peel en Maas 
Vergunningen, Toezicht «n Handhaving 
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• Zowel binnen alsmede buiten de belemmerde strook zullen materialen en/of werktuigen zodanig 
worden gebruikt dat bij eventueel omvallen de geleiders (spanningvoerende draden) niel dichter 
genaderd worden dan een afstand van 4,00 meter Indien dit niet kan worden gegarandeerd dient 
men maatregelen ter stabilisatie aan le brengen, bijvoorbeeld door het tuien van het werktuig 

• Bij de uitvoering van de werkzaamheden zullen de "Veiligheidsvoorschriften" volgens bijgaand 
boekje in acht worden genomen 

• U dient alle betrokken partijen, inclusief uitvoerende^), op de hoogte te stellen van de inhoud van 
deze voorwaarden De opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor het veilig uitvoeren van 
de werkzaamheden, enerzijds in hel belang van de veiligheid van betrokken personen, anderzijds 
om de bedrijfszekerheid van de elektriciteitsvoorziening te waarborgen Deze toestemming dient op 
de werkplek aanwezig en toonbaar te zijn 

Hoogachtend, 
TenneT TSO 

Cees de Jong 
Hoofd Grondzaken 

1 
ai 



GeoneT overzicht 

m 
TenneT 

/ 

« 0 
220 

— 110 

COByruMCTcAiwTMJlJ D«vm. wMild»» l l i.. 20U 
deze tekervr̂  hunnen gte« 'echten wo«len ootteend 


